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Додаткові втрати енергії при послідовному з’єднанні 
суперконденсаторів  
Проаналізовано особливості послідовного 
з’єднаня суперконденсаторів. Показано, що 
несиметрія напруг на них, пов’язана з різною 
велечиною їх опорів втрат, проявляється в 
кінці перехідного процесу, який може тривати 
десятки і сотні годин. Проаналізовано існуючі 
методи балансування напруг на конденсато-
рах та їх енергетичні характеристики. Запро-
поновано метод балансування напруг 
суперконденсаторів з покращеними характе-
ристиками. Бібл. 4, рис. 6. 
Ключові слова: послідовне з’єднання 
конденсаторів; балансування напруг; 
вирівнювальні резистори. 
Вступ 
Послідовне з’єднання конденсаторів викори-
стовують у випадках, коли допустима напруга 
наявних конденсаторів менша від напруги дже-
рела живлення, а також в ємнісних подільниках 
напруги. При підключенні послідовно з’єднаних 
конденсаторів до джерела постійної напруги, 
напруга на них розподіляється обернено 
пропорційно їх ємності [1]. Реальні конденсато-
ри мають певні втрати енергії, які враховують за 
допомогою опорів втрат, що підключені пара-
лельно до ємностей. Внаслідок цього в устале-
ному режимі напруга на конденсаторах 
розподіляється пропорційно до цих опорів. 
Останніми роками все більш широке застосу-
вання мають суперконденсатори, основною пе-
ревагою яких є значна величина ємності 
(одиниці, десятки фарад). Однак їх недоліком є 
низька допустима напруга та підвищені струми 
саморозряду, які помітно зростають при 
наближені робочої напруги до максимальної 
допустимої, а також при підвищенні температу-
ри [2]. 
Для вирівнювання напруг на послідовно 
з’єднаних конденсаторах паралельно до них 
підключають вирівнювальні резистори, опір яких 
має бути на порядок меншим від опорів втрат. 
Однак у цих резисторах мають місце додаткові 
втрати енергії, що є небажаним, особливо при 
використанні автономних джерел живлення 
енергія яких обмежена. 
Метою даної статті є аналіз енергетичних 
характеристик послідовно з’єднаних 
конденсаторів, оцінка додаткових втрат енергії у 
вирівнювальних резисторах та розробка 
способів їх зменшення на прикладі двох 
послідовно з’єднаних конденсаторів. 
Перехідний процес 
Розглянемо перехідний процес при 
підключенні послідовно з’єднаних конденсаторів 
до джерела постійної напруги Е (рис.1). 
 
Рис. 1. Схема двох послідовно з’єднаних 
конденсаторів з внутрішніми опорами r1 та r2 
Відповідно до методу функцій вільного ре-
жиму [3] напруга на конденсаторах після зами-
кання ключа S змінюватимется за законом: 
( ) ( ) ( )1 111 21 12u t U U f t U f t= − ⋅ + ⋅  ; (1) 
( ) ( ) ( )2 1 212 222u t U U f t U f t= + ⋅ − ⋅  . (2)
 
Оскільки внутрішній опір джерела ri набагато 
менший від опорів втрат конденсаторів r2 та r1, 
вимушена напруга на конденсаторах: 
1 2
1 2
1 2 1 2
Е r Е rU ; U
r r r r
⋅ ⋅≅ ≅+ +  .
 (3)
 
Функції вільного режиму: 




Сf t f t e
С С
− τ= ≅ +  ; (4) 
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За таких умов можемо вважати, що 
Uc1+Uc2=E. Отже достатньо визначити напругу 
на одному з конденсаторів, наприклад С2. 
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Характер перехідного процесу залежить від 
співвідношення параметрів конденсаторів С1 та 
С2. На рис. 2 наведено графік перехідного про-
цесу при підключенні до джерела напруги Е 
двох послідовно з’єднаних суперконденсаторів з 
параметрами С1=0,6Ф, С2=0,4Ф та r1=7мОм, 
r2=3мОм. 
До комутації (t<0) конденсатори були 
розряджені і напруга на них дорівнювало нулю. 
У момент комутації (t=0) конденсатори дуже 
швидко (майже миттєво) заряджається до на-
пруги, величина якої обернено пропорційна їх 
ємності (швидка фаза перехідного процесу). 
Після цього (t>0) починається повільна фаза 
перехідного процесу, після закінчення якої на 
конденсаторах встановлюється напруга, 
пропорційна до величини їх опору втрат. 
Тривалість повільної фази перехідного процесу, 
а отже і усього перехідного процесу: 
( ) 1 21 2
1 2
3 3пп
r rt С С
r r
≅ τ = + +  . (7) 
 
Рис. 2. Графік перехідного процесу двох 
послідовно з’єднаних суперконденсаторів 
Для розглянутого прикладу перехідний про-
цес триватиме понад 1500 год. При цьому спо-
чатку Uc1<Uc2, а потім напруга на ємності С2 
стає меншою, ніж на С1. Якщо допустима робо-
ча напруга ємностей Ucдоп=Е/2, то під час 
перехідного процесу обидві ємності будуть за-
знавати перенапруження, що зменшує 
безпечність їх експлуатації та скорочує термін 
використання. Тому при експлуатації послідовно 
з’єднаних конденсаторів необхідно передбачати 
заходи, які б виключали можливість перенапруг 
на них. 
Оскільки несиметрія напруг на конденсато-
рах, пов’язана з різними значеннями їх ємностей 
проявляється в кінці швидкої фази перехідного 
процесу реальна тривалість якої становить се-
кунди, її виявити дуже легко. Для виключення 
перенапруг на цьому етапі необхідно підбирати 
конденсатори з приблизно однаковими величи-
нами ємностей, тобто 1 2С С≅ . Несиметрія на-
пруг пов’язана з різними значеннями опорів 
втрат проявляється на кінцевій фазі перехідного 
процесу, який може тривати десятки і сотні го-
дин. Тому виявлення цієї не симетрії та визна-
чення величин опорів втрат r1 та r2 пов’язано із 
значними труднощами. Тому для виключення 
значної не симетрії напруг, пов’язаної з не 
ідентичністю опорів втрат r1 та r2 необхідно пе-
редбачити заходи по балансуванню цих напруг. 
Способи балансування напруг на конденса-
торах 
Найпоширенішим методом балансування 
напруг на конденсаторах є підключення пара-
лельно до них баластних вирівнювальних 
резисторів R (рис. 3) опір яких вибирають знач-
но меншим від опорів втрат. 
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Рис. 3. Схема балансування напруг двох 
послідовно з’єднаних конденсаторів за допомо-
гою баластних резисторів R 
Існує два основні підходи до вибору опору 
баластних резисторів [4]: 
1) 1 20 1 0 1
2 ср
r rR , , r ;+= =  
2) 0 1 minR , r= . 
Основними вимогами до способу балансу-
вання є: 
− забезпечення рівності напруг на конденса-
торах; 
− мінімальні додаткові втрати енергії у 
вирівнювальних резисторах. 
Порівняємо за цими показниками два 
існуючих підходи. Для більш загального харак-
теру отриманих результатів будемо користува-




= + . 
Тоді 1 21 2
1 2 1 2
* *r rr ; r ;
r r r r
= =+ + Отже 1 2 1
* *r r+ = . 
Будемо вважати, що 
1 2




* * *r r r .= − = −   
Розглянемо три випадки: 
− Вирівнювальні резистори R відсутні; 
− Опір вирівнювальних резисторів R=0,1rср; 
− Опір вирівнювальних резисторів R=0,1rmin. 
 
1. Опори R відсутні 
Розподіл напруг на конденсаторах 





1 1* * *min
r
K r r r
r r
= = = − = −+  . (8) 
Для забезпечення рівності напруг на кон-
денсаторах необхідно, щоб К→0,5. Втрати 
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1 2
екв екв
R r R rR ; R
R r R r
⋅ ⋅= =+ +  . 
Розглянемо ці величини для двох способів 
балансування. 
 
2. Опори R=0,1rср. 
Відносна величина цього опору 
2 1
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Відносні втрати потужності у порівнянні з 
відсутністю вирівнювальних опорів: 
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3. Опір R=0,1rmin 












(1 - r )(0,1r + r )
0,1r + 2r (1 - r )
=
          (14) 
Відносні втрати потужності в резистивних 
елементах: 
40          ISSN 1811-4512. ElectronComm 2015, Vol. 20, №3(86) 
 






















0 09 21 1
10 9
0 09 21 20
10 9





















P R R R R
r r r r
, r r r
r ( r )




, r , r
+= = = =+ +
+ ⋅ + ⋅
= =
⋅ ⋅ + ⋅
+ ⋅ −
= =









На рис. 4 наведено графіки залежності 
*
minK f ( r )= , а на рис. 5 - * *minP f ( r )=  для трьох 
розглянутих випадків.  
 
Рис. 4. Графік залежності коефіцієнта ділення від 
несиметрії опорів втрат 
 
Рис. 5. Графік залежності зростання додаткових 
втрат енергії від несиметрії опорів втрат 
Втрати потужності при відсутності 
вирівнювальних резисторів (випадок 1) 
приймаємо за одиницю. На графіках прийнято 
найменше можливе значення *min 0,1r = ,оскільки 
при більшій не симетрії опорів r1 та r2 розглянуті 
способи балансування стають неефективними. 
З графіків випливає, що для випадку 3 
найбільша несиметрія напруг на конденсаторах 
не перевищує 4%, однак втрати потужності при 
цьому зростають у~52 рази. Для випадку 2 
найбільша несиметрія напруг досягає 16%, од-
нак при цьому втрати потужності зростають ли-
ше в ~13 разів. 
 
4. Для зменшення додаткових втрат і забез-
печення високої симетрії напруг на конденсато-
рах пропонується наступний підхід.  
 
Рис. 6. Схема балансування напруг 
суперконденсаторів за допомогою змінного 
вирівнюючого резистора R 
Оскільки ми можемо впливати на 
еквівалентні опори втрат лише в сторону їх 
зменшення, доцільно вирівнювальний резистор 
R паралельно підключати лише до більшого з 
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= = =+ , (17) 
тобто забезпечується повна симетрія напруг на 
обох конденсаторах. 









= ,  (18)
 
а відносні: 
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На рис. 4 та 5 графіки, які відповідають за-
пропонованому підходу наведено під номером 
4. З них випливає, що в усьому діапазоні зміни 
rmin* коефіцієнт ділення залишається незмінним 
і дорівнює К4=0,5, а додаткові втрати у 
найгіршому випадку зростають лише у 5 разів. 
Однак практична реалізація розглянутих 
підходів пов’язана із значними складнощами які, 
як зазначалося, пов’язані з неможливістю швид-
кого та ефективного визначення реальних вели-
чин опорів втрат r1 та r2. Тому застосовуваний 
метод балансування повинен забезпечувати ав-
томатичне вирівнювання напруг на конденсато-
рах. Оскільки запропонований підхід теоретично 
є найбільш ефективним, йому слід віддати пе-
ревагу. При цьому у якості опору R доцільно ви-
користовувати або нелінійний резистор з 
відповідною ВАХ, або змінний опір, побудований 
на базі керованих приладів. 
Висновки 
1. При використанні послідовно з’єднаних 
конденсаторів, для виключення можливості пе-
ренапруги на них під час швидкої фази 
перехідного процесу, доцільно підбирати кон-
денсатори з близькими значеннями величини 
ємностей. 
2. Для зменшення несиметрії напруг на кон-
денсаторах в усталеному режимі доцільно вико-
ристовувати вирівнювальні резистори, які 
підключаються паралельно до конденсаторів. 
Однак вибір величини опору цих резисторів 
пов'язаний із складнощами, оскільки важко ви-
значити реальні опори втрат конденсаторів. 
3. У зв’язку з цим в якості вирівнювальних 
резисторів доцільно використовувати або 
нелінійні резистивні елементи з відповідною 
ВАХ, або активні подільні напруги. 
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